Zaswiadczenie dla Zleceniodawcy Badan
wg PN-EN 303-5:2021-09
I PN-EN 303-5+A1:2023-05 nr 8/2024

Zleceniodawca: KOTREM S.C.

42-100 Ktobuck, ul. Szkolna 115

kociot c.0. z recznym zatadunkiem paliwa
~MADERA 15" 0 mocy 15 kW

drewno kawatkowe
(dostarczone przez Zleceniodawce)

Rodzaj kotta:
Typ kotia:
Paliwo:

Skrécona charakterystyka energetyczno-emisyjna kotta c.o.
na podstawie przeprowadzonych badan

Moc Moc
nominalna minimalna
Sprawnosc kotla % = 88,2
91,8 -
Emisja zanieczyszczen*
co mg/m® | 309,1 - <700
0GC mg/m’ 5,4 - <30
3 nie
Pyt mg/m 13,8 eE <60

*w przeliczeniu na 10 % O
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