Swiadectwo nr 8/2024

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu
dla kottéw na paliwo state

Zleceniodawca: KOTREM S.C.

42-100 Ktobuck, ul. Szkolna 115
Rodzaj kotta:  kociot c.0. z recznym zatadunkiem paliwa
Typ kotta: ~MADERA 15" 0 mocy 15 kW

Paliwo: drewno kawatkowe
(dostarczone przez Zleceniodawce)

Wartos¢ .
Parametr Kryteria™"
parametru
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna 81 >75
ogrzewania pomieszczen, % =
i *Emisja CO, mg/m?, 309 = 700
s TG 8§ |*Emisia NO., mg/m*, 86 < 200
8258
2 & 5 E | *Emisja OGC, mg/m?, 5 =30
gﬁga
cn *Emisja pytu, mg/m?, 14 < 60
Kociot c.0. typu ,MADERA 15" 0 mocy 15 kW zasilany drewnem kawatkowym , spetnia kryteria
zawarte w ROZPORZADZENIU KOMISH (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu
do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dia kotiéw na paliwo stale

*emisje w przeliczeniu na 10% O: w standardowych warunkach — w temperaturze 0°C | PeEy cidnienlu wynoszacym 1013 milibardw
**lryteria wg ROZPORZADZENIA KOS {UE) 20151189

Porownanie z kryteriami podan mi w ROZPORZADZENIU KOMISII (UE) ,2015/1189
przeprowadzono na podstawie wynikdw badan kotla c.o. ane £ e do pr

Zm ominalnga i zasobnikiem ci Zamieszczonych w spmwowﬁniu instytutu Technologii
Paliw | Energii w Ea’irzu nr 41521324 |_stanowi ono zalaeznik do tega sprawozdania. Badania kotla
przeprowadzono wg normy PN-EN 303-5:2021-09 i PN-EN 303-5+ 1:2023-05.
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