Swiadectwo nr 12/2024

ROZPORZADZENIE KOMISJII (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu
dla kotidw na paliwo state

Zleceniodawca: KOTREM S.C.
42-100 Klobuck, ul. Szkolna 115

Rodzaj kotla:  kociot c.0. z recznym zatadunkiem paliwa
Typ kotla w typoszeregu: ,MADERA 20" o mocy 20 kW

Paliwo: drewno kawatkowe
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Kociof c.o. typu ,MADERA 20" o mocy 20 kW zasilany drewnem kawatkowym, zgodnie
z oswiadczeniem producenta dotyczgcym typoszeregu kottow i pkt. 5.1.4. normy PN-EN 303-
5:2021-09 i PN-EN 303-5+A1:2023-05 spetnia kryteria zawarte w ROZPORZADZENIU KOMIS!I (UE)
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogdw dotyczacych ekoprojektu dla kotiéw na paliwo
state

*emisje w przeliczeniu na 10 % 0z w standardowych warunkach = w temperaturze 0°C | pray cidnieniu wynoszgoym 1013 milibarde
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***parametry obliczone wg pkt. 5.1.4, Badania typu normy PN-EN 303-5:2021-09 | PMN-EM 303-52A1:2023-05

Porownanie z kryteriami podanymi w ROZPORZADZENIU KOMIS)I (UE) 2015/1189
Bﬁgpquwadzgnﬂ na podstawie wynikow badan i obliczen ujetych w opinii Instytutu Technologii
aliw i Energii w Zabrzu nr 53/2024, Niniejszy dokument stanowi zatacznik do tej opinii.
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